
Ubenævnte mål i mm

Mindste afstand til master m.v. er 100 mm
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Udfłrelse:

Ved hytter skal ledninger verificeres ved håndgravning 3 meter omkring hytten.

Gennemgangsåbninger skal placeres på lempeligt terræn. Om nłdvendigt udfłres trapper, reposer og lignende.

Bruges åbningen som nłdudgang skal b > 960 mm. Der etableres nłdudgang for hver 300 m.

Potentialudligning skal etableres af Banedanmark. Se bilag H for detaljer vedrłrende isolerende sektion.

(max 350 m).

Gennemgangsåbninger fungerer tillige som isolering mellem elektrisk sammenhængende stłjskærmsektioner 
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